
CONDUTOR - NEUTRO -

CONDUTOR - FASE -

ELETRODUTO - TETO -

ELETRODUTO - PAREDE -

Notas Gerais

1- Eletrodutos embutidos no solo serão do tipo PEAD.

2- Eletrodutos embutidos na laje deverão ser do tipo corrugado

reforçado.

3- Os condutores não cotados serão de #2,5mm², os condutores

de retorno serão de #1,5mm².

4- Os eletrodutos não cotados serão de Ø25mm.

5- Os condutores elétricos de distribuição deverão ser de cobre,

classe 450/750V, isolação em PVC, temperatura 70°C.

6- A seção do condutor neutro é igual ao da fase do circuito,

salvo indicação contrária.

7-O condutor neutro não poderá ser ligado ao condutor proteção

terra após passar pelo quadro geral da instalação.

8- O condutor de proteção nunca deverá ser ligado ao IDR.

9- As instalações elétricas deverão ser executadas respeitando

os padrões de qualidade e segurança estabelecidos na norma

NBR5410:2004.

10- A indicação de potência no pontos de luz são os valores

calculados para dimensionamento dos circuitos conforme

precrições da NBR 5410, não necessariamente correspondem

ao valor exato das lampadas a serem instaladas.
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